
Descriptif système d'appoint en eau automatique  
 
L'installation doit être équipée d'un système d'appoint en eau automatique. Celui-ci va pallier 
à d'éventuelles pertes d'eau. Ce système d'appoint d'eau automatique sera commandé par un 
contact hors potentiel venant de l'unité de commande du vase d'expansion à pression 
constante via le module SDS 45 raccordé à celle-ci (PA Contact). L'unité de conduite de 
l'automate commandera ainsi le démarrage et l'arrêt du système d'appoint en eau automatique. 
Une minuterie intégrée au système d'appoint en eau automatique pourra en outre arrêter 
l'appoint en eau automatique en cas de fuites importantes.  
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